
E-10

E-10.1

E-11

E-13.1
E-13.3

E-13.4

E-13.5
E-13.6

E-13.14

E-13.15

E-13.16
E-13.17

E-13.18

E-13.19 E-13.20

E-14.2

E-14.4

E-15.1

E-15.2

E-15.3

E-15.4

E-15.5

E-15.6

E-15.1

E-15.11 E-15.12

E-15.13

E-15.14

E-15.18 E-15.21

E-13.16b E-13.16c

E-13.16c

E-13.21

E-13.22

E-13.24

E-13.25

E-13.26

C-1

C-5

C-3

C-4

C-2

C-7

C-10
C-12

C-9

C-11

E-13.15a

E-13.15b

E-13.15c

E-13.15d

E-13.15e

E-13.16d

C-13

C-15

C-16
C-17

C-18

C-19

C-21
C-22

C-20

C-26
C-25

C-23

C-24

C-27

C-28

C-14

C-29

C-30

C-32

C-33

C-35
C-34 C-36

C-40

C-39C-37

C-41

C-43

C-42

C-70

C-71
C-72

C-76
C-75

C-74C-68

C-67

C-66

C-64
C-63

C-44

C-45

C-46

C-47 C-48

C-49

C-50
C-51

C-52

C-53
C-54

C-55

C-56

C-57

C-58

C-59

C-60

C-61

C-62
C-65

C-69

C-73

RIO

PASO
AEREO
30 MTS

TANQUE DE
DISTRIBUCION
A CONSTRUIR 30.00m³

E-15.20b

02
19

PLANTA DE CONJUNTO

Propietario:

Lev. Top.

Dibujó:

Calculó:

Diseñó:

Proyecto:

(F)

Hoja No.

Fecha:Plano de:

Escala:
Indicada

TIMBRE

SEPTIEMBRE 2,018

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE
CASERIO MAJADAS ALDEA SAN RAFAEL,
TACANA SAN MARCOS.

MUNICIPALIDAD DE
TACANA SAN MARCOS

ARC

ARC

ARC

DE E-14.2 PASO AEREO

L= 12.00 H=-3.00 m.

2  TUBOS H.G.T.L Ø 2"

DE E-14.4 PASO AEREO

L= 12.00 H=-3.50 m.

2 TUBOS H.G.T.L Ø 2"

DE E-15.5 A E-15.6 PASO AEREO

L= 50.00 H=-4.25 m.

9 TUBOS H.G.T.L Ø 2"

Construir caja rompe presión de
1.00 m.³ con Valvula de Flote

Construir caja rompe presión de
1.00 m.³ con Valvula de Flote

En E-1.1 Construir Captación
Nacimiento
aforo 4.00 Lts/Seg.

E-8.5

E-8.7

E-9

E-9.1

E-9.2
E-9.5

E-5.7

E-5.8

E-6

E-6.1

E-6.2 E-6.3

E-6.4

E-6.5
E-6.6

E-7

E-7.1
E-7.2

E-7.3

E-7.4

E-7.5

E-8

E-8.1
E-8.2

E-0.1

E-0.3 E-1.1

E-1.2

E-1.3

E-1.4

E-1.5

E-1.6

E-1.8
E-1.10

E-2

E-2.1

E-2.2

E-2.3
E-4

E-4.1

E-5.2

E-5.1

E-5.3

E-5.4

E-5.5

DE E-1.4  A E-1.5 PASO
ZANJON
L= 7.00 H=-3.50 m.

DE E-5.6  A E-5.7 PASO
ZANJON
L= 5.00 H=-3.75 m.

CANCHA
POLIDEPORTIVA

ESCUELA

DE E-6.5 A E-6.6 PASO
AEREO
L= 8.50 H=-4.25 m.
2 TUBOS H.G.T.L Ø 3"

DE E-5.3 A E-5.4 PASO
AEREO
L= 13.50 H=-4.25 m.
2 TUBOS H.G.T.L Ø 3"

DE E-7.2 PASO AEREO
L= 12.00 H=-4.50 m.
2 TUBOS H.G.T.L Ø 3"

DE E-8.7  A E-8.1 PASO
ZANJON
L= 6.00 H=-3.50 m.

11

22

3

4

21

26

1827

6

2

1
14

12

7

10

5

13

21
24 16

23

20 19 15

29
9

28

17

MÉXICO

HONDURAS

MÉXICO

EL SALVADOR

OCÉANO PACÍFICO

BELICE

1

4

1

2
3

4. HUEHUETENANGO
3. TOTONICAPÁN
2. QUETZALTENANGO
1. SAN MARCOS

1.   Ayutla
2.   Catarina
3.   Comitancillo
4.   Concepción Tutuapa
5.   El Quetzal
6.   El Rodeo
7.   El Tumbador
8.   Esquipulas Palo Gordo
9.   Ixchiguan
10. La Reforma
11. Malacatan
12. Nuevo Progreso
13. Ocos
14. Pajapita
15. Rio Blanco

16. San Antonio Sacatepequez
17. San Cristobal Cucho
18. San Jose Ojetenam
19. San Lorenzo
20. San Marcos
21. San Miguel Ixtahuacan
22. San Pablo
23. San Pedro Sacatepequez.
24. San Rafael Pie de la Cuesta
25. Sibinal
26. Sipacapa
27. Tacana
28. Tajumulco
29. Tejutla

DE SAN MARCOS
DATOS DE MUNICIPIOS 

Pie de la 

Propietario:

Lev. Top.

Dibujó:

Calculó:

Diseñó:

Proyecto:

(F)

Hoja No.

Fecha:Plano de:

Escala:
Indicada

TIMBRE

SEPTIEMBRE 2,018

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE
CASERIO MAJADAS ALDEA SAN RAFAEL,
TACANA SAN MARCOS.

MUNICIPALIDAD DE
TACANA SAN MARCOS

ARC

ARC

ARC

PLANO DE UBICACIÓN Y
LOCALIZACIÓN

MUNICIPIO DE TACANA

UBICACIÓN DEL PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE  CASERIO MAJADAS
ALDEA SAN RAFAEL, TACANA SAN MARCOS.

San Rafael

Cuesta

MUNICIPIO DE TACANA,
SAN MARCOS.-

CASERIO MAJADAS,
ALDEA SAN RAFEL,
TACANA

MUNICIPIO DE SIBINAL,
SAN MARCOS.-

PUNTO FINAL
LATITUD= 15º09'56.8" N
LONGITUD= WO 92º05'25.9"

PUNTO INICIAL
LATITUD= 15º09'39.6" N
LONGITUD= WO 92º04'56.0"

01
19

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE  CASERIO MAJADAS
ALDEA SAN RAFAEL, TACANA SAN MARCOS.

ESCALA VERTICAL:         1/500 

ESCALA HORIZONTAL:   1/2,000 

ESCALA HORIZONTAL:  1/ 750

950

940

930

920

910

900

880

870

860

850

840

890

ESCALA VERTICAL:         1/500 

ESCALA HORIZONTAL:   1/2,000 

ESCALA HORIZONTAL:  1/ 750

950

940

930

920

910

900

880

870

860

850

840

890

ESCALA VERTICAL:         1/500 

ESCALA HORIZONTAL:   1/1,150 

ESCALA HORIZONTAL:  1/ 750

940

930

920

910

900

880

870

860

850

840

890

E-15.2
Ct=922.17

E-15.3
Ct=937.28

E-15.4
Ct=911.14

E-15.5
Ct=900.50

E-15.7
Ct=889.46

E-15.8
Ct=886.68

E-15.9
Ct=873.83

E-15.10
Ct=861.62

E-15.11
Ct=848.31

E-15.13
Ct=852.38

E-15.14
Ct=837.37

E-15.6
Ct=893.00

CONSTRUIR CAJA ROMPE PRESION  DE 1.00 m³

CON VALVULA DE FLOTE

CONSTRUIR CAJA ROMPE PRESION  DE 1.00 m³

CON VALVULA DE FLOTE

6+
08

1.
48

6+
24

4.
60

6+
40

9.
05

6+
50

7.
29

6+
59

5.
55

6+
66

6.
40

6+
73

3.
62

6+
81

5.
1

6+
91

2.
05

7+
02

7.
63

7+
10

1.
11

7+
18

6.
85

09
19

PLANTA + PERFIL

Propietario:

Lev. Top.

Dibujó:

Calculó:

Diseñó:

Proyecto:

(F)

Hoja No.

Fecha:Plano de:

Escala:
Indicada

TIMBRE

SEPTIEMBRE 2,018

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE
CASERIO MAJADAS ALDEA SAN RAFAEL,
TACANA SAN MARCOS.

MUNICIPALIDAD DE
TACANA SAN MARCOS

ARC

ARC

ARC
10

19

PLANTA + PERFIL

Propietario:

Lev. Top.

Dibujó:

Calculó:

Diseñó:

Proyecto:

(F)

Hoja No.

Fecha:Plano de:

Escala:
Indicada

TIMBRE

SEPTIEMBRE 2,018

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE
CASERIO MAJADAS ALDEA SAN RAFAEL,
TACANA SAN MARCOS.

MUNICIPALIDAD DE
TACANA SAN MARCOS

ARC

ARC

ARC
08

19

PLANTA + PERFIL

Propietario:

Lev. Top.

Dibujó:

Calculó:

Diseñó:

Proyecto:

(F)

Hoja No.

Fecha:Plano de:

Escala:
Indicada

TIMBRE

SEPTIEMBRE 2,018

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE
CASERIO MAJADAS ALDEA SAN RAFAEL,
TACANA SAN MARCOS.

MUNICIPALIDAD DE
TACANA SAN MARCOS

ARC

ARC

ARC

E-10
Ct=952.55

E-13.1
Ct=935.20

E-13.2
Ct=925.75

E-13.3
Ct=914.43

E-13.4
Ct=854.81

E-13.5
Ct=867.61

E-13.6
Ct=862.78

E-13.14
Ct=852.70

E-13.15
Ct=859.29

E-13.16
Ct=848.21

CP=983.41

TANQUE DE DISTRIBUCION 30.00m³

CP=951.94

CONSTRUIR CAJA ROMPE PRESION  DE 1.00 m³

CON VALVULA DE FLOTE

4+
81

5.
00

4+
95

3.
46

5+
06

5.
16

5+
17

4.
33

5+
42

8.
61

5+
58

2.
61

5+
71

4.
61

5+
96

2.
99

6+
12

5.
11

6+
33

0.
49

Q =  0.99 Lts. / Seg.

Q =  0.99 Lts. / Seg.
CP=920.46

E-13.16
Ct=848.21

E-13.17
Ct=873.68

E-13.18
Ct=888.04

E-13.19
Ct=902.08

E-13.20
Ct=910.07

E-13.21
Ct=906.57

E-13.22
Ct=901.12

E-13.23
Ct=900.67

E-13.24
Ct=897.22

E-13.25
Ct=889.37

E-13.26
Ct=891.87

6+
33

0.
49

6+
49

0.
83

6+
64

4.
21

6+
80

7.
59

7+
01

5.
11

7+
14

3.
51

7+
26

6.
86

7+
34

1.
31

7+
46

6.
21

7+
61

7.
61

7+
72

3.
61

CP=921.83

CP=897.29

CP=895.31

Q =  0.99 Lts. / Seg.

Q =  0.99 Lts. / Seg.

Q =  0.92 Lts. / Seg.

E-15.6
Ct=893.00

E-15.15
Ct=894.03

E-15.16
Ct=889.56

E-15.17
Ct=891.90

E-15.18
Ct=876.44

E-15.19
Ct=873.94

E-15.20
Ct=859.13

E-15.21
Ct=844.78

CP=904.65

E-15.20a
Ct=851.95

CONSTRUIR CAJA ROMPE PRESION  DE 1.00 m³

CON VALVULA DE FLOTE

CP=898.89 CP=897.73

CP=869.54

CP=858.56

CP=856.88

Q =  1.34 Lts. / Seg.

Q =  1.30 Lts. / Seg.

Q =  1.14 Lts. / Seg.

Q =  0.99 Lts. / Seg.

Q =  1.32 Lts. / Seg.

6+
59

5.
55

6+
64

9.
14

6+
71

7.
54

6+
79

5.
65

6+
89

4.
64

6+
95

6.
56

7+
08

2.
26

7+
15

3.
29

7+
22

5.
92

E-15.5
Ct=900.50

E-15.6
Ct=893.00

E-15.7
Ct=889.46

E-15.15
Ct=894.03

E-15.16
Ct=889.56

E-15.17
Ct=891.90

E-15.18
Ct=876.44

E-15.19
Ct=873.94

E-15.20
Ct=859.13 E-15.21

Ct=844.78

C-68
Erlinda de León
D.H.=12.00 m.

C-67
C-66

C-64

C-46
Joel Ramos
D.H.=14.73 m.

C-47
Toribio Roblero
D.H.=20.94 m.

C-61
Araelio  Juarez
D.H.=18.58 m.

C-62
Bersain Ortiz
D.H.=17.54 m.

C-64
Eduardo Ortiz
D.H.=8.60 m.

C-65
Eliseo Ortiz
D.H.=18.13 m.

C-63
Yosmar Ortiz
D.H.=12.58 m. C-65

C-66
Brodiber Ortiz
D.H.=13.19 m.

C-67
Alexander Ortiz
D.H.=6.00 m.

C-69
Romelio Juarez
D.H.=29.85 m.

C-71
Mynor Juarez
D.H.=17.91 m.

C-72
Yoni Juarez
D.H.=25.07 m.

C-70
Macario Juarez
D.H.=18.01 m.

C-73
Lucas Pérez
D.H.=19.10 m.

C-75
Aroldo Pérez
D.H.=6.50 m.

C-76
Ibdael Pérez
D.H.=7.50 m.

C-74
Ander Pérez
D.H.=13.10 m.

E-15.20a
Ct=851.95

E-15.20b
Ct=846.45

E-13.15
Ct=859.29

E-13.16
Ct=848.21

E-13.17
Ct=873.68

E-13.18
Ct=888.04

E-13.19
Ct=902.08

E-13.20
Ct=910.07

E-13.21
Ct=906.57

E-13.22
Ct=901.12

E-13.23
Ct=900.67

E-13.24
Ct=897.22

E-13.25
Ct=889.37

E-13.26
Ct=891.87

C-41
Pompilio  Escalante
D.H.=5.60 m.

C-43
Nestor Roblero
D.H.=17.38 m.

C-42
Onorio Escalante
D.H.=9.90 m.

E-9.4
Ct=947.58

E-10
Ct=952.55

E-10.1
Ct=946.58

E-13.1
Ct=935.20

E-13.2
Ct=925.75

E-13.3
Ct=914.43

E-13.4
Ct=854.81

E-13.5
Ct=867.61

E-13.6
Ct=862.78

E-13.14
Ct=852.70

E-13.15
Ct=859.29

E-13.16
Ct=848.21

RIO

PASO AEREO 30 MTS

TANQUE DE DISTRIBUCION
A CONSTRUIR 30.00m³

DE E-15.6 A E-15.19 D.H.=361.01 m.  67 Tubos PVC Ø 1 1/2" de 160 PSI DE E-15.6 A E-15.19 D.H.=269.36 m.  51 Tubos PVC Ø 1" de 160 PSI

EN E-15.3 V.A Ø 1
2"

EN E-13.5 V.A Ø 1
2"

EN E-15.13 V.A Ø 1
2"

EN E-37 V.L Ø 2"

EN E-37 V.L Ø 2" EN E-37 V.L Ø 2"

EN E-37 V.L Ø 2"

PASO AEREO

L= 30.00 H=-3.00 m.

6 TUBOS H.G.T.L Ø 1 1/4"

DE E-10 A E-13.2 D.H.= 250.16 m.
47 Tubos PVC Ø 2" de 160 PSI DE E-13.2 A E-13.16 D.H.= 1265.33m.  238 Tubos PVC Ø 2" de 160 PSI DE E-13.20 A E-13.26 D.H. =708.50 m. 133 Tubos PVC Ø 1 1/4" de 160 PSI

830 830830

Construir caja rompe presión de
1.00 m.³ con Valvula de Flote

Construir caja rompe presión de
1.00 m.³ con Valvula de Flote

03
19

ESCALA VERTICAL:         1/500 

ESCALA HORIZONTAL:   1/2,000 

PLANTA + PERFIL

1000

990

980

970

960

650

930

920

910

900

890

940

ESCALA VERTICAL:         1/500 

ESCALA HORIZONTAL:   1/2,000 

E-10.1
Ct=946.58

E-10.2
Ct=947.39

E-11
Ct=948.88

E-12
Ct=945.69

E-14.1
Ct=927.32

E-14.2
Ct=929.56

E-14.3
Ct=925.10

E-14.4
Ct=924.46

E-14.5
Ct=922.22

E-15.1
Ct=919.58

E-10
Ct=952.55

TANQUE DE DISTRIBUCION 30.00m³

4+
92

2.
70

5+
02

6.
30

5+
12

6.
67

5+
23

9.
17

5+
36

9.
62

5+
47

7.
45

5+
59

0.
88

5+
70

1.
89

5+
80

2.
37

5+
94

7.
35

Propietario:

Lev. Top.

Dibujó:

Calculó:

Diseñó:

Proyecto:

(F)

Hoja No.

Fecha:Plano de:

Escala:
Indicada

TIMBRE

SEPTIEMBRE 2,018

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE
CASERIO MAJADAS ALDEA SAN RAFAEL,
TACANA SAN MARCOS.

MUNICIPALIDAD DE
TACANA SAN MARCOS

ARC

ARC

ARC
07

19

PLANTA + PERFIL

Propietario:

Lev. Top.

Dibujó:

Calculó:

Diseñó:

Proyecto:

(F)

Hoja No.

Fecha:Plano de:

Escala:
Indicada

TIMBRE

SEPTIEMBRE 2,018

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE
CASERIO MAJADAS ALDEA SAN RAFAEL,
TACANA SAN MARCOS.

MUNICIPALIDAD DE
TACANA SAN MARCOS

ARC

ARC

ARC

En E-1.1 Construir Captación
Nacimiento
aforo 4.00 Lts/Seg.

E-0.1
Ct=993.37

E-0.2
Ct=988.43

E-0.3
Ct=981.27

E-1.1
Ct=978.90

E-1.2
Ct=976.18

E-1.3
Ct=979.52

E-1.4
Ct=973.38

E-1.5
Ct=972.36

E-1.6
Ct=970.32

E-1.7
Ct=970.69

E-1.8
Ct=970.18

E-1.9
Ct=971.04

E-1.10
Ct=967.28

E-2
Ct=969.60

E-2.1
Ct=970.23

E-2.2
Ct=964.67

E-2.3
Ct=963.01

E-4
Ct=962.08

E-4.1
Ct=961.70

E-8.5
Ct=940.42

E-8.6
Ct=937.18

E-8.7
Ct=934.77

E-8.8
Ct=933.37 E-9

Ct=943.44

E-9.1
Ct=942.26

E-9.2
Ct=936.88

E-9.3
Ct=938.35

E-9.4
Ct=939.00

E-9.5
Ct=944.16

E-9.6
Ct=950.44

3+
98

1.
43

4+
05

8.
78

4+
17

3.
74

4+
24

9.
38

4+
34

5.
24

4+
41

0.
80

4+
48

3.
60

4+
51

8.
60

4+
57

9.
75

4+
67

7.
43

4+
74

5.
78

4+
81

5.
00

EN E-9 V.A Ø 1
2"

EN E-9.2 V.L Ø 3"

En E-1.1 Construir Captación
Nacimiento
aforo 4.00 Lts/Seg.

E-0.1
Ct=993.37

E-0.2
Ct=988.43

E-0.3
Ct=981.27

E-1.1
Ct=978.90

E-1.2
Ct=976.18

E-1.3
Ct=979.52

E-1.4
Ct=973.38

E-1.5
Ct=972.36

E-1.6
Ct=970.32

E-1.7
Ct=970.69

E-1.8
Ct=970.18

E-1.9
Ct=971.04

E-1.10
Ct=967.28

Q =  1.67 Lts. / Seg.

0+
00

0.
00

0+
06

2.
03

0+
13

2.
23

0+
19

6.
51

0+
29

2.
47

0+
40

2.
83

0+
50

4.
37

0+
55

1.
45

0+
65

1.
93

0+
75

2.
70

0+
84

4.
55

0+
93

5.
26

1+
02

1.
66

EN E-1.2 V.L Ø 3"

EN E-1.3 V.A Ø 1
2"

E-6
Ct=945.01

E-6.1
Ct=936.48

E-6.2
Ct=936.73

E-6.3
Ct=933.35

E-6.4
Ct=930.61 E-6.5

Ct=926.24

E-6.6
Ct=926.69

E-7
Ct=935.08

E-7.1
Ct=928.27

E-7.2
Ct=931.74

E-7.3
Ct=928.40

E-7.4
Ct=928.74

E-7.5
Ct=935.03

E-8
Ct=938.77

E-8.1
Ct=938.25

E-8.2
Ct=937.72

E-8.4
Ct=939.47

E-8.3
Ct=935.27

CP=990.13

2+
33

4.
32

2+
45

1.
01

2+
58

1.
08

2+
69

7.
36

2+
76

1.
00

2+
88

0.
68

2+
92

9.
27

3+
07

8.
25

3+
12

9.
88

3+
18

5.
75

3+
30

7.
85

3+
35

5.
93

3+
45

8.
79

3+
59

5.
38

3+
67

4.
96

3+
75

2.
93

3+
83

9.
52

3+
93

3.
43

EN E-6 V.A Ø 1
2"

EN E-7 V.A Ø 1
2"

EN E-6.5 V.L Ø 3"
EN E-7.1
V.L Ø 3"

EN E-8.3 V.L Ø 3"

DE E-15.2 A E-15.14 D.H. =777.82m 146 Tubos PVC Ø 1  1/2" de 250 PSI

DE E-1.4  A E-1.5 PASO ZANJON

L= 7.00 H=-3.50 m.

RAMAL
No. 1

RAMAL
No. 1

RAMAL
No. 2

RAMAL
No. 2 RAMAL

No. 2

E-2
Ct=969.60

E-2.1
Ct=970.23

E-2.2
Ct=964.67

E-2.3
Ct=963.01

E-4
Ct=962.08

E-4.1
Ct=961.70 E-5.6

Ct=942.00

1+
10

2.
99

1+
19

3.
02

1+
28

3.
96

1+
39

9.
89

1+
45

7.
89

1+
55

0.
89

2+
09

6.
03

EN E-2.1 V.A Ø 1
2"

E-5.7
Ct=941.30

E-5.8
Ct=942.67

2+
14

0.
90

2+
24

2.
86

DE E-0.1 A E-4.1 D.H.= 1550.89m. 291 Tubos PVC Ø 3" de 250 PSI

EN E-37 V.L Ø 2"

CP=CP=983.41

DE E-10 A E-15.2 D.H.= 1266.48 m. 238 Tubos PVC Ø 2" de 160 PSIDE E-9.4 A E-10 D.H. =235.26m 44 Tubos PVC Ø 3" de 250 PSI

E-13.16
Ct=848.21

E-13.17
Ct=873.68

E-13.18
Ct=888.04

E-13.19
Ct=902.08E-13.20

Ct=910.07

E-13.16a
Ct=848.21

E-13.15a
Ct=859.29

C-29
Uber Escalante
D.H.=10.00 m.

C-30
Roel Escalante
D.H.=10.00 m.

C-32
Elmar Escalante
D.H.=100.00 m.

C-33
Belsai Escalante
D.H.=80.00 m.

C-35
Mauro Escalante
D.H.=28.41 m.

C-34
Rodemiro Roblero
D.H.=21.24 m.

C-36
Hugo Roblero
D.H.=20.00 m.

C-40
Juventino Guevara
D.H.=19.70 m.

C-39
Bernardo Roblero
D.H.=24.52 m.

C-37
Angel Roblero
D.H.=15.93 m.

E-13.6
Ct=862.78

E-13.14
Ct=852.70

E-13.15
Ct=859.29

C-1
Marco Tulio
D.H.=78.43 m.

C-5
Miguel Escalante
D.H.=20.41 m.

C-3
Elias Escalante
D.H.=113.61 m.

C-4
Simeon Ortiz
D.H.=4.20 m.

C-2
Marvin Pérez
D.H.=82.50 m.

C-7
Justo Roblero
D.H.=45.43 m.

C-10
Cornelio Roblero
D.H.=38.92 m.C-12

Wilfredo Escalante
D.H.=58.40 m.

C-9
Juan Carlos Pérez
D.H.=47.93 m.

C-11
German Roblero
D.H.=32.00 m.

TANQUE DE DISTRIBUCION
A CONSTRUIR 15.00m³

ESCALA VERTICAL:         1/500 

ESCALA HORIZONTAL:   1/2,000 

11
19

PLANTA + PERFIL

Propietario:

Lev. Top.

Dibujó:

Calculó:

Diseñó:

Proyecto:

(F)

Hoja No.

Fecha:Plano de:

Escala:
Indicada

TIMBRE

SEPTIEMBRE 2,018

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE
CASERIO MAJADAS ALDEA SAN RAFAEL,
TACANA SAN MARCOS.

MUNICIPALIDAD DE
TACANA SAN MARCOS

ARC

ARC

ARC

950

940

930

920

910

900

880

870

860

850

840

890

EN E-37 V.L Ø 2"

830

E-13.20
Ct=910.07

7+
22

2.
63

E-13.19
Ct=902.08

7+
38

6.
30

1

E-13.18
Ct=888.04

7+
54

0.
39

E-13.6
Ct=862.78

8+
31

6.
61

E-13.14
Ct=852.70

8+
31

6.
61

E-13.15
Ct=859.29

8+
06

8.
23

E-13.16
Ct=848.21

7+
90

6.
11

E-13.17
Ct=873.68

7+
70

0.
73

TANQUE DE DISTRIBUCION 15.00m³

CP=920.11

Q =  0.99 Lts. / Seg.

DE E-13.16 A E-13.20  D.H. =684.62 m. 128 Tubos PVC Ø 2" de 160 PSI

CP=907.30
Q =  0.77 Lts. / Seg.

CP=905.67

DE E-13.20 A E-13.6 D.H. =1093.98 m. 205 Tubos PVC Ø 1 1/4" de 160 PSI REGRESO DE TUBERIA

Q =  0.66 Lts. / Seg. CP=902.51Q =  0.66 Lts. / Seg.

CP=901.45 CP=901.10 CP=901.09

Q =  0.46 Lts. / Seg.

Q =  0.29 Lts. / Seg.

Q =  0.04 Lts. / Seg.

ESCALA HORIZONTAL:  1/ 750

TANQUE DE DISTRIBUCION
A CONSTRUIR 15.00m³

ESCALA HORIZONTAL:  1/ 2,000ESCALA HORIZONTAL:  1/ 2,000

D.H. =62.03m D.H. =70.20m D.H. =64.28m

DE E-1.4  A E-1.5 PASO ZANJON

L= 7.00 H=-3.50 m.

04
19

ESCALA VERTICAL:         1/500 

ESCALA HORIZONTAL:   1/2,000 

PLANTA + PERFIL

1000

990

980

970

960

650

930

920

910

900

890

940

Propietario:

Lev. Top.

Dibujó:

Calculó:

Diseñó:

Proyecto:

(F)

Hoja No.

Fecha:Plano de:

Escala:
Indicada

TIMBRE

SEPTIEMBRE 2,018

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE
CASERIO MAJADAS ALDEA SAN RAFAEL,
TACANA SAN MARCOS.

MUNICIPALIDAD DE
TACANA SAN MARCOS

ARC

ARC

ARC

DE E-4.1 A E- 7 D.H. =1527.42m 287 Tubos PVC Ø 3" de 250 PSI

ESCALA HORIZONTAL:  1/ 2,000

CP=990.13

E-4.1
Ct=961.70

1+
55

0.
89

05
19

ESCALA VERTICAL:         1/500 

ESCALA HORIZONTAL:   1/2,000 

PLANTA + PERFIL

1000

990

980

970

960

650

930

920

910

900

890

940

Propietario:

Lev. Top.

Dibujó:

Calculó:

Diseñó:

Proyecto:

(F)

Hoja No.

Fecha:Plano de:

Escala:
Indicada

TIMBRE

SEPTIEMBRE 2,018

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE
CASERIO MAJADAS ALDEA SAN RAFAEL,
TACANA SAN MARCOS.

MUNICIPALIDAD DE
TACANA SAN MARCOS

ARC

ARC

ARC

DE E-7 A E- 9.4 D.H. =1501.58m 282 Tubos PVC Ø 3" de 250 PSI

ESCALA HORIZONTAL:  1/ 2,000

06
19

ESCALA VERTICAL:         1/500 

ESCALA HORIZONTAL:   1/2,000 

PLANTA + PERFIL

Propietario:

Lev. Top.

Dibujó:

Calculó:

Diseñó:

Proyecto:

(F)

Hoja No.

Fecha:Plano de:

Escala:
Indicada

TIMBRE

SEPTIEMBRE 2,018

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE
CASERIO MAJADAS ALDEA SAN RAFAEL,
TACANA SAN MARCOS.

MUNICIPALIDAD DE
TACANA SAN MARCOS

ARC

ARC

ARC

ESCALA HORIZONTAL:  1/ 2,000

E-5.1
Ct=955.75

1+
64

8.
51

E-5.2
Ct=936.36

1+
75

2.
93

E-5.3
Ct=934.49

1+
83

3.
78

E-5.4
Ct=932.36

1+
88

7.
18

E-5.5
Ct=937.96

1+
97

7.
92

DE E-5.3 A E-5.4 PASO AEREO

L= 12.00 H=-4.25 m.

2 TUBOS H.G.T.L Ø 3"

Q =  1.67 Lts. / Seg.
CP=987.04

E-7
Ct=935.08

3+
07

8.
25

EN E-7 V.A Ø 1
2"

CP=987.04

CP=983.90

980

970

960

650

930

920

910

900

890

940

880

870

E-9.4
Ct=939.00

4+
57

9.
75

CP=983.90

E-15.2
Ct=922.17

6+
08

1.
48

940

930

920

910

900

880

870

860

850

840

890

830

820

E-5.6
Ct=942.00

E-5.7
Ct=941.30

E-5.8
Ct=942.67

E-6
Ct=945.01

E-6.1
Ct=936.48

E-6.2
Ct=936.73

E-6.3
Ct=933.35

E-6.4
Ct=930.61

E-6.5
Ct=926.24

E-6.6
Ct=926.69

E-7
Ct=935.08

DE E-5.6  A E-5.7 PASO ZANJON

L= 5.00 H=-3.75 m.

CANCHA POLIDEPORTIVA

ESCUELA

DE E-6.5 A E-6.6 PASO AEREO

L= 8.50 H=-4.25 m.

2 TUBOS H.G.T.L Ø 3"

E-5.5
Ct=937.96

E-4
Ct=962.08

E-4.1
Ct=961.70

E-5.2
Ct=936.36

E-5.1
Ct=955.75

E-5.3
Ct=934.49

E-5.4
Ct=932.36

DE E-5.3 A E-5.4 PASO AEREO

L= 12.00 H=-4.25 m.

2 TUBOS H.G.T.L Ø 3"

E-10
Ct=952.55

E-10.1
Ct=946.58

E-10.2
Ct=947.39

E-11
Ct=950.38 E-12

Ct=945.69

E-13.1
Ct=935.20

E-14.1
Ct=927.32

E-14.2
Ct=929.56

E-14.3
Ct=925.10

E-14.4
Ct=924.46

E-14.5
Ct=922.22

E-15.1
Ct=919.58

E-15.2
Ct=922.17

TANQUE DE DISTRIBUCION
A CONSTRUIR 30.00m³

DE E-14.2 PASO AEREO

L= 12.00 H=-3.00 m.

2  TUBOS H.G.T.L Ø 2"

DE E-14.4 PASO AEREO

L= 12.00 H=-3.50 m.

2 TUBOS H.G.T.L Ø 2"

E-9.3
Ct=938.35

E-9.4
Ct=939.00

E-9.5
Ct=944.16

E-9.6
Ct=950.44

E-7
Ct=935.08

E-7.1
Ct=928.27

E-7.2
Ct=931.74

E-7.3
Ct=928.40

E-7.4
Ct=928.74

E-7.5
Ct=935.03

E-8
Ct=938.77

E-8.1
Ct=938.25

E-8.2
Ct=937.72

E-8.3
Ct=935.27

DE E-7.2 PASO

AEREO

L= 12.00 H=-4.50 m.

2 TUBOS H.G.T.L Ø

3"

E-8.4
Ct=939.47

E-8.5
Ct=940.42

E-8.6
Ct=937.18

E-8.7
Ct=934.77

E-8.8
Ct=933.37

E-9
Ct=943.44

E-9.1
Ct=942.26

E-9.2
Ct=936.88

E-9.3
Ct=938.35

E-9.4
Ct=939.00

E-9.5
Ct=944.16DE E-8.7  A E-8.1

PASO ZANJON

L= 6.00 H=-3.50 m.

E-15.2
Ct=922.17

E-15.3
Ct=937.28

E-15.4
Ct=911.14

E-15.5
Ct=900.50

E-15.6
Ct=893.00

E-15.7
Ct=889.46

E-15.8
Ct=886.68 E-15.9

Ct=873.83

E-15.10
Ct=861.62

E-15.11
Ct=848.31

E-15.12
Ct=837.10

E-15.13
Ct=852.38

E-15.14
Ct=837.37

E-15.15
Ct=894.03

E-15.16
Ct=889.56

C-44
Hilma Pérez
D.H.=11.22 m.

C-45
Elisandro Pérez
D.H.=34.77 m.

C-46
Joel Ramos
D.H.=14.73 m.

C-47
Toribio Roblero
D.H.=20.94 m.

C-48
Paulino Roblero
D.H.=6.20 m.

C-49
Faustino Roblero
D.H.=13.12 m.

C-50
Inocente Pérez
D.H.=12.77 m.

C-51
Mario Juarez
D.H.=12.77 m.

C-52
Byron Juarez
D.H.=12.77 m.

C-53
Octavio Pérez
D.H.=12.77 m.

C-54
Elias Pérez
D.H.=12.77 m.

C-55
Catalina Escalante
D.H.=12.77 m.

C-56
Mario Pérez
D.H.=16.17 m.

C-57
Odilón Pérez
D.H.=19.19 m. C-58

Vicenta Díaz
D.H.=60.74 m.

C-59
Carmelina Escalante
D.H.=4.90 m.

C-60
Elfego Escalante
D.H.=8.09 m.

DE E-15.5 A E-15.6 PASO

AEREO

L= 50.00 H=-4.25 m.

9 TUBOS H.G.T.L Ø 2"
Construir caja rompe presión de
1.00 m.³ con Valvula de Flote

Construir caja rompe presión de
1.00 m.³ con Valvula de Flote

DE E-6.5 A E-6.6 PASO AEREO

L= 8.50 H=-4.25 m.

2 TUBOS H.G.T.L Ø 3"

DE E-7.2 PASO AEREO

L= 12.00 H=-4.50 m.

2 TUBOS H.G.T.L Ø 3"

DE E-8.7  A E-8.1

PASO ZANJON

L= 6.00 H=-3.50 m.

DE E-14.2 PASO AEREO

L= 12.00 H=-3.00 m.

2  TUBOS H.G.T.L Ø 2"

DE E-14.4 PASO AEREO

L= 12.00 H=-3.50 m.

2 TUBOS H.G.T.L Ø 2"

DE E-15.5 A E-15.6 PASO AEREO

L= 50.00 H=-4.25 m.

9 TUBOS H.G.T.L Ø 2"

PASO AEREO

L= 30.00 H=-3.00 m.

6 TUBOS H.G.T.L Ø 1 1/4"

Q =  1.67 Lts. / Seg.

Q =  1.67 Lts. / Seg.

CP=CP=940.20

CP=CP=940.20

CP=CP=937.05

CP=CP=904.65

CP=CP=902.25

CP=CP=894.13

Q =  1.67 Lts. / Seg.

Q =  1.67 Lts. / Seg.
Q =  1.65 Lts. / Seg.

Q =  1.63 Lts. / Seg.

Q =  1.61 Lts. / Seg.

Q =  1.58 Lts. / Seg.

DE E-15.2 A E-15.14 D.H. =327.58m 62 Tubos PVC Ø 2" de 160 PSI

CP=CP=854.44

CP=CP=858.37

CP=856.52

Q =  1.45 Lts. / Seg.

Q =  1.34 Lts. / Seg.
Q =  1.36 Lts. / Seg.

C-86
Abraham Roblero
D.H.=7.43 m.

C-85
Aroldo Roblero
D.H.=10.73 m.

C-83
Velisario Roblero
D.H.=12.46 m.

C-82
Angel Berduo
D.H.=19.43 m.

C-84
Frainer Roblero
D.H.=17.30 m.

C-81
Martina Moralez
D.H.=23.45 m.

C-78
Oliver Roblero
D.H.=25.50 m.

C-77
Artemio Escalante
D.H.=20.10 m.

C-80
Octavio Escalante
D.H.=50.93 m.

C-79
Maudi Roblero
D.H.=40.93 m.

C-77

C-78
C-79

C-81

C-80

C-86

C-84

C-83

C-82

C-85

TANQUE DE
DISTRIBUCION
A CONSTRUIR 15.00m³

Linea de Distribución Ramal No.
2 PVC Ø 1  1

4" de 160 PSI tuberia
de Regreso Ver Hoja No. 11/17

Linea de Distribución Ramal No.
2 PVC Ø 1  1

4" de 160 PSI tuberia
de Regreso Ver Hoja No. 11/17

Linea de Distribución Ramal No.
2 PVC Ø 1  1

4" de 160 PSI tuberia
de Regreso Ver Hoja No. 11/17


